
H

H

配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 HPPEφ75  　L=  0.3m

配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 HPPEφ50  　L= 71.2m

仕切弁設置工 φ50  N=2箇所(L=0.8m)

配
水
ﾎ
ﾟ
ﾘ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ管

布
設
工
 
H
P
P
E
φ

1
5
0
 
 
 
L
=
1
8
4
.
1
m

配
水
ﾎ
ﾟ
ﾘ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ管

布
設
工
 
H
P
P
E
φ

7
5
 
 
　
L
=
 
 
0
.
4
m

本工事（２）　L=72.3m

本
工
事
（
１
）
　
L
=
1
8
4
.
5
m

工
事

延
長

　
L
=
2
5
6
.
8
ｍ

工事名

縮 尺 図示工事箇所

工 期 自　年　月　日　至　年　月　日

配管台帳
番 号

施工業者

大 垣 市 水 道 部 水 道 課

契 約 　 　 　 号

配水管布設替（開発町３工区）ほか工事

7年度

36、47

大 垣 市 開 発 町 地 内

市担当者

水　　　　号

図面番号 1

計 画 平 面 図 既 設 配 管 図 S=1/Free

Ｎ

S=1/2000



既設管　CIPφ125

既設管閉塞工

Ａ－Ａ'

Ａ'Ａ

Ｂ

Ｂ'

既設管閉塞工
CIPφ125

既設下水管
VPφ200

RC-40

3
0
0

1
0
0

砂

1
0
0

管表示テープ

管探知ワイヤー

水道管

1
5
0

8
0
0

(HPPEφ150)

5
5
0

埋設表示シート

本復旧：再生密粒As 13mmTop t=5cm

9001100500 2200

4700

600

路盤工(RC-30,t=10cm)仮復旧：再生密粒As 13mmTop t=5cm

ﾒｶﾆｶﾙ継手

融着継手

配　管　延　長

本工事（１）

HPPE  φ75

HPPE  φ150

L=  0.4m

L=184.1m

合 計 L=184.5m

凡    　例

5000

655
400

225

385

225

225

EF両受ベンド45°φ150

1000

EF片受ベンド45°φ150

4000

5000

5000

1700

5000

4000

1000

EF-S φ150

800

他工区工事

既設管　DIP(NS)φ150
H=800

PC-Jφ150

PC-Jφ150

24@5000=120000

10@5000=50000

H=800
既設管　DIPφ150

既設管接続工

既設管接続工

EF片受チーズφ150×φ75

縮 尺 図示工事箇所

契 約 　 　 　 号

工 期 自　年　月　日　至　年　月　日

配管台帳
番 号

施工業者

大 垣 市 水 道 部 水 道 課

水　　　　号

図面番号

市担当者

2

工事名 配水管布設替（開発町３工区）ほか工事

7年度

大 垣 市 開 発 町 地 内

36、47

配　　管　　図
S=1/Free

横　　断　　図
S=1/50

Ｎ



Ａ'Ａ

Ｂ

Ｂ'

Ｂ－Ｂ'

既設水道管
VPφ25

900600

RC-40

砂

600
水道管

管表示テープ

管探知ワイヤー

(HPPEφ50)

3
0
0

1
0
0

1
5
0

8
0
0

5
5
0

1
0
0

埋設表示シート

本復旧：再生密粒As 13mmTop t=5cm

2500

1000

路盤工(RC-30,t=12cm)仮復旧：常温合材 t=3cm

ﾒｶﾆｶﾙ継手

融着継手

配　管　延　長

HPPE  φ50

HPPE  φ75

L= 71.2m

本工事（２）

仕切弁 φ50

合 計

N=2箇所(L=0.8m)

L=  0.3m

L= 72.3m

凡    　例

340
2800

他工区工事

既設管　DIP(NS)φ150
H=800

665
5000

EF片受レデューサφ75×φ50

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50
EF-S φ50

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ

5000 3000
180

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ
仕切弁(立形)φ50
ﾌﾗﾝｼﾞｻﾎﾟｰﾄφ50
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ50

HI-Lφ50　 N=2個
VC短管1号Longφ50
排泥管工

HI-VPφ50　L=2.0m 

H=800
既設管　DIPφ150

13@5000=65000

EF-S φ50

縮 尺 図示工事箇所

契 約 　 　 　 号

工 期 自　年　月　日　至　年　月　日

配管台帳
番 号

施工業者

大 垣 市 水 道 部 水 道 課

水　　　　号

図面番号

市担当者

工事名 配水管布設替（開発町３工区）ほか工事

7年度

大 垣 市 開 発 町 地 内

36、473

配　　管　　図
S=1/Free

横　　断　　図
S=1/50

Ｎ



※掘削寸法(W1)1.5m×(W2)2.5m／箇所

陶土モルタル充填
既設管CIPφ125、断面積 A=0.01227m3

管閉塞工（CIPφ125）

充填距離 充填量

2.21m3180.0m

H

H

注入側

到達側

（既設管CIPφ125）

管閉塞工　L=180.0m

工事名

縮 尺 図示工事箇所

工 期 自　年　月　日　至　年　月　日

配管台帳
番 号

施工業者

大 垣 市 水 道 部 水 道 課

契 約 　 　 　 号7年度

配水管布設替（開発町３工区）ほか工事

大 垣 市 開 発 町 地 内

36、47図面番号

水　　　　号

市担当者

Ｎ

S=1/2000管 閉 塞 工 平 面 図 管 閉 塞 工 S=1/10

4



凡例

非埋設配管

埋設配管

１

４２ ３

仮設管

・ｻﾄﾞﾙ付分水栓＠VP

ﾎﾟﾘ用90°ﾍﾞﾝﾄﾞ

（ｺｱ一体型）

ﾎﾟﾘ用L
（ｺｱ一体型）

ﾎﾟﾘ用90°ﾍﾞﾝﾄﾞ
（ｺｱ一体型）

仮設給水標準配管図

一般図

H

H

PEPφ13

配　管　延　長

L＝  3.0ｍ

PEPφ20 L＝  5.5ｍ

VPφ50

VPφ100

L＝ 71.0ｍ

L＝204.7ｍ

合計

HIVPφ100 L＝  5.7ｍ

L＝289.9ｍ

(仮設)VSｼﾞｮｲﾝﾄφ100×φ100
排泥管接続φ100

(仮設)VSｼﾞｮｲﾝﾄφ100×φ100
排泥管接続φ100

PEPφ20 L=5.5m

L=1.0m
PEPφ13 PEPφ13

L=1.0m
PEPφ13
L=1.0m

VPφ100　L=3.7m

HIVPφ100　L=5.7m

VPφ100　L=201.0m

VPφ50　L=71.0m

H

φ13φ13 φ13

2 3 4

1

φ20

工事名

縮 尺 図示工事箇所

工 期 自　年　月　日　至　年　月　日

配管台帳
番 号

施工業者

大 垣 市 水 道 部 水 道 課

契 約 　 　 　 号7年度

配水管布設替（開発町３工区）ほか工事

大 垣 市 開 発 町 地 内

36、47図面番号

水　　　　号

市担当者

仮 設 平 面 図 S=1/Free仮 設 配 管 図S=1/2000

Ｎ

5



１

２ ３ ４

1

取替取替
BOXの止水栓

工　　種番号

給　水　切　替　一　覧　表
ﾒｰﾀｰ
ﾕﾆｯﾄ
取替

メーター口径 給水管口径

φ20

備　　考

止水栓接続 〇φ20

φ20 止水栓接続 〇

φ20 止水栓接続 〇

φ20 止水栓接続 〇

2

3

4

φ13

φ13

φ13

埋設ｼｰﾄ

550

4
0
0

t=12cm

10
0

路盤工(RC-30)

RCｰ40

　砂PEP、管探知ﾜｲﾔｰ

再生密粒As t=5cm

30
0

8
0
0

官
民
境
界

埋設ｼｰﾄ 7
0
0

PE-MS

PEP、管探知ﾜｲﾔｰ

ｻﾄﾞﾙ分水栓
PE-MS

配水管 RCｰ40

　砂

PE-L

断面図止水栓接続

工事名

縮 尺 図示工事箇所

工 期 自　年　月　日　至　年　月　日

配管台帳
番 号

施工業者

大 垣 市 水 道 部 水 道 課

契 約 　 　 　 号

図面番号

市担当者

配水管布設替（開発町３工区）ほか工事

大 垣 市 開 発 町 地 内

7年度

36、476

標 準 詳 細 図 S=1/Free

水　　　　号

給水切替平面図

Ｎ

S=1/2500



Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

再生密粒As13mmTop

種 別 単位 数量

①

②

再生密粒As13mmTop m2

m2

4.7*4.7

2.0*52.4

 22.1

104.8

■面積集計表　本工事（１）

再生密粒As13mmTop

再生密粒As13mmTop

再生密粒As13mmTop

再生密粒As13mmTop

再生密粒As13mmTop

再生密粒As13mmTop

m22.0*77.5 155.0

m2

m2

2.7*1.2

2.0*50.0

  3.2

100.0

m2

m2

4.7*8.0

2.7*3.5 m2   9.5

 37.6

計

③

④

⑤

⑥

⑦

432.2

種 別 単位

箇所

数量

1

外側線

止まれ（一部）

ｍ

■区画線復旧集計表　本工事（１）

182.0

再生密粒As13mmTop

再生密粒As13mmTop

再生密粒As13mmTop

m2

m2

m2

0.8*6.7   5.4

(6.7+2.5)*1.8/2   8.3

2.5*71.0 177.5

種 別 単位 数量

再生密粒As13mmTop m2計

■面積集計表　本工事（２）

⑧

⑨

⑩

191.2

2.0

2.0

77.5

2.7

3.5

4.7

4.7

2.0

52.4

2.0

2.0
1.2

2.7

8.0

4.7

2.0

50.0

1.8 2.5 2.5

71.0

0.8

6.7

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

縮 尺 図示工事箇所

工 期 自　年　月　日　至　年　月　日

配管台帳
番 号

施工業者

大 垣 市 水 道 部 水 道 課

契 約 　 　 　 号

工事名

36、47

7年度

大 垣 市 開 発 町 地 内

配水管布設替（開発町３工区）ほか工事

市担当者

水　　　　号

図面番号

舗 装 平 面 図 舗 装 展 開 図 S=1/300

Ｎ

S=1/2000
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